


Formation initiale - BS, BE Manoeuvre
Personnel non électricien Basse Tension

 

Programme

Enseignement théorique (1,5 jour) :
 Prescription au personnel, obligation de formation, définitions NF C 18-510, rôle du
chargé d’exploitation électrique 
 Les grandeurs électriques
 Sensibilisation aux risques électriques :
 - Les obligations et responsabilités des différents acteurs
 - Statistiques sur les accidents d’origine électrique
 - Les différents risques d’origine électrique
 Les appareillages de sectionnement, de commande et de protection contre les
contacts direct et indirect en Basse Tension
 Les limites, zones et opérations liées dans l’environnement
 Matériel de protection individuel et collectif
 Les rôles et titres d’habilitation
 - Définition des symboles d’habilitation, rôles de chacun
 - Chargé d’opération BE : rôle et limite des opérations
 - Chargé d’intervention BS : rôle et limite des opérations
 Outillage électrique portatif à main :
 - Mesure de protection, séparation de circuit
 - Emplacements exposés, enceinte exigue
 - La T.B.T.S et T.B.T.P
 Procédures en cas d’accident ou d’incendie électrique
 Connaître les procédures de raccordement, de remplacement

Mise en situation pratique (0,5 jour) :
Etre capable :
 D’analyser les risques électriques, principe d’action
 De rédiger les documents applicables, à échanger et à transmettre 
 De protéger la zone de travail par délimitation
 De réaliser une mise hors tension, ou remise sous tension
 De réaliser une manoeuvre en sécurité
 De réaliser une intervention de remplacement et de raccordement, en sécurité, et
en effectuant une VAT
 De rendre compte des difficultés rencontrées
 D’intervenir en cas d’accident corporel ou d’incendie
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Si nous faisions toutes les choses dont nous sommes capables, 
nous nous étonnerions nous-mêmes - Thomas Edison


